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INSTRUKTION AF BRANDVAGT 
 

- Brandvagt skal være runderende, vedkommende skal gå rundt i bygningen, da 
dette er den eneste etage af bygningen der anvendes. 

- Brandvagt må ikke lave andet end at være brandvagt, vedkommende kan altså 
kun overvåge bygningen. 

- Brandvagt skal i tilfælde af brand sikre at personer i lokalerne alarmeres og at 
personale påbegynder evakuering.  

- Brandvagt skal være opmærksom på røgalarmanlæg, som afgiver varsling med en 
blitz i loft(Røg/gul lampe som blinker i loft i forsamlingslokale).  

- Brandvagt skal ved brandkendetegn, så som røg, varmeudvikling eller lign. straks 
igangsætte evakuering ved alarmering af personale og herefter alarmerer red-
ningsberedskabet. Følgende skal oplyses til redningsberedskabet:  

o Adresse 
o Hvad der er sket, brandens omfang og placering 
o Om alle er evakueret  
o Om der er personer i fare inde i bygningen 
o Om der er nogle tilskadekomne personer 

- Brandvagt skal udstyres med megafon. I tilfælde af brand skal varsling indledes 
med denne. I Megafonen skal brandvagt udtale følgende sætning: 

tages 2 gange, såfremt der ved arrangement også er ikke dansktalende besø-

every gentages pr. 2 minutter ind-
til alle har forladt bygningen.  

- Ved evakuering skal brandvagt assisteres af andet personale i bygningen, se ne-
denstående.  

  


